
Sistema:SA
Unidades de aparatos:3

Pendiente: 1.00%
Material:Tubería PVC_Encolada

D:32 mm

Sistema:SA
Unidades de aparatos:6

Pendiente: 1.00%
Material:Tubería PVC_Encolada

D:40 mm

Sistema:SA
Unidades de aparatos:9

Pendiente: 1.00%
Material:Tubería PVC_Encolada

D:50 mm

Sistema:SA
Unidades de aparatos:11

Pendiente: 1.00%
Material:Tubería PVC_Encolada

D:75 mm

32 mmø
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Unidades de aparatos:3
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Material:Tubería PVC_Encolada
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Sistema:SA
Unidades de aparatos:6

Pendiente: 1.00%
Material:Tubería PVC_Encolada

D:40 mm

Sistema:SA

Unidades de aparatos:1

Pendiente: 1.00%

Material:Tubería PVC_Encolada

D:32 mm

Si
st

em
a:

SA
Un

id
ad

es
 d

e 
ap

ar
at

os
:3

Pe
nd

ie
nt

e:
 0

.8
7%

M
at

er
ia

l:T
ub

er
ía

 P
VC

_E
nc

ol
ad

a

D:
40

 m
m

Si
st

em
a:

SA
U

ni
da

de
s 

de
 a

pa
ra

to
s:

79
Pe

nd
ie

nt
e:

 N
o 

ca
lc

ul
ad

o
M

at
er

ia
l:T

ub
er

ía
 P

VC
_E

nc
ol

ad
a

D
:1

10
 m

m

Si
st

em
a:

SA
U

ni
da

de
s 

de
 a

pa
ra

to
s:

3
Pe

nd
ie

nt
e:

 N
o 

ca
lc

ul
ad

o
M

at
er

ia
l:T

ub
er

ía
 P

VC
_E

nc
ol

ad
a

D
:3

2 
m

m
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Sistema:SA
Unidades de aparatos:1
Pendiente: No calculado

Material:Tubería PVC_Encolada
D:32 mm
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Sistema:SA
Unidades de aparatos:6

Pendiente: 1.00%
Material:Tubería PVC_Encolada

D:50 mm

Sistema:SA

Unidades de aparatos:12

Pendiente: 1.00%

Material:Tubería PVC_Encolada

D:75 mm

110 mmø

Sistema:SA
Unidades de aparatos:3
Pendiente: No calculado

Material:Tubería PVC_Encolada
D:32 mm
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Sistema:SA
Unidades de aparatos:3
Pendiente: No calculado

Material:Tubería PVC_Encolada
D:40 mm

Sistema:SA
Unidades de aparatos:3

Pendiente: 1.00%
Material:Tubería PVC_Encolada

D:40 mm

Sistema:SA
Unidades de aparatos:2

Pendiente: 1.00%
Material:Tubería PVC_Encolada

D:32 mm

Sistema:SA
Unidades de aparatos:1

Pendiente: 1.00%
Material:Tubería PVC_Encolada

D:32 mm

Sistema:SA
Unidades de aparatos:6

Pendiente: 1.00%
Material:Tubería PVC_Encolada

D:50 mm

Sistema:SA
Unidades de aparatos:4

Pendiente: 1.00%
Material:Tubería PVC_Encolada

D:110 mm

Sistema:SA
Unidades de aparatos:1

Pendiente: 1.00%
Material:Tubería PVC_Encolada

D:32 mm

Sistema:SA
Unidades de aparatos:9

Pendiente: 1.00%
Material:Tubería PVC_Encolada

D:50 mm

Sistema:SA
Unidades de aparatos:3

Pendiente: 1.00%
Material:Tubería PVC_Encolada

D:32 mm
Sistema:SA

Unidades de aparatos:3
Pendiente: 1.00%

Material:Tubería PVC_Encolada
D:32 mm

Sistema:SA
Unidades de aparatos:12

Pendiente: 1.00%
Material:Tubería PVC_Encolada
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Escala
TRABAJO FINAL DE GRADO

6 viviendas en Lezo

Profesor: JUAN PEDRO OTADUY ZUBIZARRETA

Alumno: CRISTIAN ANDRES MUIVA LOZANO A:3_

C// Añamendi kalea, Lezo.  CP:20100
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PROYECTO DE EJECUCIÓN

SANEAMIENTO P1
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