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 00.- INDICE GENERAL DE PLANOS

 01.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

 1 hoja

 1 hoja

 02.- VÍAS DE ACCESO

 1 hoja

 04.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.03.- PERFILES TRANSVERSALES (II)

 1 hoja

 1 hoja

04.02.- PERFILES TRANSVERSALES (I)

 1 hoja
04.01.- PLANTA PERFILES

 05.- REPLANTEO

 1 hoja

 03.- SERVICIOS AFECTADOS

 1 hoja

 06.- URBANIZACIÓN

 1 hoja

 07.- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

 1 hoja07.02.- PLANTA NIVEL +3.20

 1 hoja
07.01.- PLANTA NIVEL +0.00

 08.- ALZADOS

08.03.- FACHADAS ESTE Y OESTE

 1 hoja

 1 hoja

08.02.- FACHADAS NORTE Y SUR

 1 hoja08.01.- CUBIERTA

 09.- SECCIONES

 1 hoja09.02.- SECCIONES (II)

 1 hoja
09.01.- SECCIONES (I)

 10.- CERRAMIENTO

 1 hoja
10.02.- DETALLES

 1 hoja10.01.- CUBIERTA Y FACHADAS

 11.- CIMENTACIÓN

 1 hoja11.02.- VIGAS DE ATADO

 1 hoja11.01.- ZAPATAS

 12.- ESTRUCTURA

12.01.- VISTA 3D

 1 hoja

 1 hoja

1 hoja

12.06.- PÓRTICO HASTIAL TRASERO (I)

 1 hoja

12.07.- PÓRTICO HASTIAL TRASERO (II)

 1 hoja

12.11.- PÓRTICOS CENTRALES (III)

 1 hoja

12.12.- PLACAS DE ANCLAJE

 1 hoja

 1 hoja

 1 hoja

12.02.- CUBIERTA Y FACHADAS LATERALES

12.03.- PÓRTICO HASTIAL FRONTAL (I)

12.04.- PÓRTICO HASTIAL FRONTAL (II)

12.05.- PÓRTICO HASTIAL FRONTAL (II)

12.08.- PÓRTICO HASTIAL TRASERO (III)

12.09.- PÓRTICOS CENTRALES (I)

12.10.- PÓRTICOS CENTRALES (II)
 1 hoja

 1 hoja

 1 hoja

12.13.- ENTREPLANTA COTA +3.20 (I)  1 hoja

12.14.- ENTREPLANTA COTA +.3.20 (II)
 1 hoja

 13.- ELECTRICIDAD

 1 hoja13.02.- ESQUEMA  INSTALACIÓN

 1 hoja
13.01.- ALUMBRADO INTERIOR

 14.- SANEAMIENTO

 1 hoja

 1 hoja

 1 hoja

 1 hoja14.01.- PLUVIALES EN CUBIERTA

14.03.- ESQUEMA SISTEMA SANEAMIENTO

14.02.- EDIFICIO INTERIOR

14.04.- DETALLES

 15.- ABASTECIMIENTO

 1 hoja15.02.- PLANTA +3.20

 1 hoja15.01.- PLANTA +0.00

 16.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

 1 hoja
16.02.- PLANTA +3.20

 1 hoja16.01.- PLANTA +0.00
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NOTA:

No se incluye el movimiento de tierras

correspondiente a la formación de las

pistas interiores. El volumen de tierras

correspondiente a la excavación de las

pistas es de 646,8 m3.

MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
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P.K.=0 - Perfil nº 1
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P.K.=10 - Perfil nº 2
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P.K.=20 - Perfil nº 3
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P.K.=30 - Perfil nº 4
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P.K.=40 - Perfil nº 5
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NOTA:

- Se replantean los puntos indicados en el

plano que coinciden con la posición de los

pilares más significativos del edificio, cuya

nomeclatura se indica como P-XX.

- Se replantean las esquinas de la

explanada donde se ubicará el edificio,

cuya nomenclatura se indica como E-XX.

- La cota de la explanada es de 537,219m

sobre NM. La base de anclaje de los

pilares se realizará a 0,4m por debajo de

la cota de la explanada, es decir, a

536.819m sobre NM.

- Puntos en coordendas UTM.
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