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Modulu fotovoltaikoak:

- Sharp NU-AH370

- Impp = 9,39 A

- Vmpp = 39, V

19 modulu seriean

11 adar paraleloan

Conext CL-60E

bihurgailua

11 kable polobakar:  1x4mm2 ZZ-F 1/1,8 kV DC

3F + N + PE

Etengailu magnetotermikoa

- 4 Polo

- In = 200 A

- Irekitze ahalmena = 36 kA

5G70 mm2 RVF-K 0,6/1 kV

Etengailu diferentziala:

- Sentikortasuna: 300 mA

- In = 200 A

- Ebaketa ahalmena = 36 kA

U>>

Gaintentsio deskargagailua:

- Babes maila: II

- Tentsio maila: 3,6 kV

- In = 20 kA

Conext XW+ 8548E

bihurgailu/kargagailua

Etengailu magnetotermikoa

- 4 Polo

- In = 200 A

- Irekitze ahalmena = 36 kA

3 F + N + PE

5G70 mm2 RVF-K 0,6/1 kV

Ibilgailu elektrikoen karga puntua:

Ingerev City Ground CG332

Etengailu magnetotermikoa

- 4 Polo

- In = 200 A

- Irekitze ahalmena = 36 kA

Etengailu diferentziala:

- Sentikortasuna: 300 mA

- In = 200 A

- Ebaketa ahalmena = 36 kA

Eskuz eragiten den ebakigailua

ZIV  5CTE

Kontagailu adimenduna

Giza Zientzien eta Komunikazioen

fakultatearen transformadorea

- Konexio taldea: DyN11

- Tentsio transformazioa: 0,4 / 13,2 kV

Bateria bankua

- 24 gelaxka

- 2 V , 2.400 Ah
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